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Resumen-- Las fallas por creep de los tubos de los generadores 
de vapor están presentes en la totalidad de las Centrales Ter-
moeléctricas del mundo. En la Central Termoeléctrica “Carlos 
Manuel de Céspedes” de Cienfuegos, Cuba; está previsto un 
Proyecto de transformar una de las Unidades Japonesas de la 
Central para la quema de gas. Esto implicará el aumento de la 
temperatura de trabajo de la unidad, por lo que existirá mayor 
probabilidad de fallas por creep. En el presente trabajo se eva-
lúa cuan rentable es la sustitución de toda la tubuladura del 
Sobrecalentador Secundario, que es donde ocurre el mayor nú-
mero de averías por creep, por el acero SA 213 T91 que posee un 
comportamiento excepcional desde el punto de vista de la vida 
por creep, con vistas a reducir los gastos por averías y elevar 
la capacidad de producción de energía eléctrica de la Central 
haciéndola mucho más rentable.

Palabras claves-- Falla por creep, sobrecalentador secunda-
rio, ahorro en el ciclo de vida, elevación de la capacidad de gene-
ración, efectividad financiera y social.

Abstract-- Creep failure in the tubes of steam boilers is pres-
ent in the totality of thermoelectrics in the world. In the ther-
moelectric “Carlos Manuel de Céspedes” of the province of 
Cienfuegos in Cuba; it is foreseen a project to transform one of 
the Japanese units from operating with diesel to natural gas. 
This will implicate an increase in the working temperature of 
the unit which will lead to an increment in probability of hap-
pening Creep failures. In this paper is evaluated how profitable 
is replacing all the tubes in the secondary overheater, where 
takes place most of Creep failures, due to the stainless steel 
SA 213 T91 that has an exceptional behavior from the point of 
view of Creep life, aiming to reduce expenses by failures and to 
increase the capacity of electric energy production of the ther-
moelectric making it more profitable..

Keywords-- Creep failure, secondary overheater, savings in 
life cycle cost, generation capacity increase, social and finan-
cial effectiveness.
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I. IntroduccIón

En los trabajos [1-2] se elaboró una metodología que 
permite pronosticar la vida útil por creep de los tu-
bos de los Generadores de Vapor, en dicho trabajo se 
realizó el pronóstico de la vida, con el acero actual-
mente más utilizado, en los tubos de la CTE “Carlos 
M. de Céspedes” el AISI 210 A1; utilizando la Norma 
ISO/TR 7468-1981 [3], obteniéndose que para una 
temperatura T=500°K el pronóstico de vida arroja 
un valor de 4,5x1010 horas. En el Evento Científico 
Creep 2012 celebrado en Mayo de 2012 en Kyoto y 
artículos publicados en revistas los autores se refie-
ren al empleo del acero con un 9% de cromo y 1% de 
Molibdeno, AISI 213 T91 [4]-[10]. Ello motivó que 
se realizara el pronóstico en la CTE ¨Carlos M. de 
Céspedes¨ para este tipo de acero, obteniéndose que 
para una temperatura de 600°K, que es la tempera-
tura nominal de las calderas de esta planta para un 
100% de carga, la vida de los tubos con este acero 
puede llegar a ser de 5x1011 horas, o sea, un pronós-
tico de vida muy superior a la del otro acero. Este 
acero por supuesto es mucho más caro que el AISI 
210 A1 el cual cuesta 2 552,864 USD/t mientras que 
el AISI 213 T91 cuesta 7 323,9538 USD/t, pero este 
último posee una vida varias veces superior lo que 
permitió formular la Hipótesis de que la sustitución 
debe ser rentable dada la enorme reducción de las 
averías que se esperan, por el hecho de prolongar 
tanto la vida de los tubos. En el trabajo [11]- [13] se 
determinó que la avería de un solo tubo de una de 
las calderas de la CTE implica un costo de 13 419,13 
USD y en los más de 30 años de existencia de la 
CTE ̈ Carlos M. de Céspedes¨ se han perdido más de 
4 millones de USD solo por el concepto de tubos ave-
riados, sin considerar las pérdidas que representa 
esta situación en la eficiencia de la Central. Estas 
enormes pérdidas sumado al proyecto actual de la 
Central Termoeléctrica ¨Carlos M. de Céspedes¨ de 
preparar una de las dos unidades japonesas para la 
quema de gas, lo cual implica que la temperatura 
de los tubos aumente debido a que la quema de gas 
incrementa la temperatura de la caldera por encima 
de los 600°K y la probabilidad de falla por creep 
aumenta, ha motivado la idea de profundizar en 
este análisis técnico económico; para ello se utili-
zará el Criterio del Costo del Ciclo de Vida, criterio 
muy utilizado en la actualidad para evaluar dife-
rentes variantes de equipos o sistemas simples, que 
forman parte de un sistema mucho más complejo, 
como puede ser una Central Termoeléctrica y en los 
cuáles resulta prácticamente imposible determinar 
los flujos netos de caja; producto de la imposibilidad 
de determinar el valor de la producción realizada 
por ese equipo o sistema particular dentro del siste-
ma general que es la producción global de la planta. 
En el presente trabajo se pretende evaluar cuanto 
se reduce el Costo del Ciclo de Vida del Sobrecalen-
tador Secundario, que es donde se produce el mayor 

número de averías por creep de cualquiera de las 
dos unidades japonesas, mediante la utilización del 
acero AISI 213 T91 con el objetivo de proponer este 
cambio de material.

II. Metodología.

Un criterio muy utilizado en la actualidad para eva-
luar diferentes variantes de equipos o sistemas sim-
ples, que forman parte de un sistema mucho más 
complejo, como puede ser una Central Termoeléctri-
ca y en los cuáles resulta prácticamente imposible 
determinar los flujos netos de caja es el Criterio del 
Costo del Ciclo de Vida [14-17]. El CCV no es más 
que una variante del VAN en la cual se consideran, 
los costos en que se incurre durante toda la vida útil 
del equipo o sistema, donde están incluidos los gas-
tos de la inversión inicial y todos los demás gastos 
en la vida del equipo o sistema, de manera que la 
variante para la cual el CCV sea menor es la más 
rentable. El CCV se puede obtener a través de la 
ecuación 1.
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Donde:
I es el costo de la Inversión Inicial con el equipo 

instalado, Eni es el costo anual de la energía consu-
mida en el año i, OMi es el costo anual de operación 
y mantenimiento (sin incluir la energía) en el año i), 

Ri es el costo anual de reparación en el año i, 
VR es el valor residual al concluir la vida de ser-

vicio.
d. Es la tasa neta de descuento ajustada a la in-

flación.
de. Es la tasa neta de descuento ajustada a la in-

flación de la energía.
 Los términos d y de se obtienen a través de las 

ecuaciones 2 y 3.
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Donde:
k es la tasa de retorno anual de la inversión
i es la tasa de inflación general.
ie es la tasa de inflación aplicable a la energía.

En el caso de que los costos anuales de la energía, 
operación, mantenimiento y reparación sean cons-
tantes en la vida de servicio (1), puede escribirse 
como se muestra en (4),
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En el caso de que los costos anuales de la energía, 
operación, mantenimiento y reparación sean cons-
tantes en la vida de servicio la ecuación 1, puede es-
cribirse como se muestra en (4).
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Para obtener el costo de la inversión con el equipo 
instalado (I) es necesario calcular y sumar los costos 
de los materiales requeridos para la instalación (M), 
los de la mano de obra para cada una de las activida-
des propias de instalación asociadas a estos materia-
les (Lc) y el costo de las operaciones de ajuste y pues-
ta en marcha del equipo (Le), como se muestra en (5).

I = Eq + M + Lc + Le (5)

En el caso analizado 
Eq: es la Caldera que no varía para una u otra va-

riante de las que serán analizadas, 
M: es el costo de los materiales que es el objeto de 

estudio de esta investigación es diferente para cada 
una de las variantes de tubos a emplear, 

Lc: los costos de la mano de obra para cada una 
de las actividades propias de instalación asociadas a 
estos materiales 

Le: el costo de las operaciones de ajuste y puesta en 
marcha del equipo que son independientes del mate-
rial que se emplee. 

La expresión (4) se adecuará al objetivo de esta in-
vestigación en base a las siguientes premisas:
• El costo de Inversión Inicial se diferenciará como 

sigue: IMO Inversión material original, INM Inver-
sión nuevo material.

• El costo de la energía se considerará independien-
te del material de los tubos.

• El costo de operación y mantenimiento no asocia-
do a las averías de los tubos es el mismo, o sea: OM 
es constante para todas las variantes de materia-
les de los tubos.

• El costo de reparación no asociado a las averías de 
los tubos no se considerará por ser independiente 
del material de estos. Solo se considerará el costo 
de reparación asociado a la reparación de los tubos 
averiados que se diferenciará 

• Para uno u otro material como sigue RMaterial Original 
y RNuevo Material.

• En el valor residual VR al concluir la vida de ser-
vicio se considerarán las diferencias pues el nuevo 
material es más caro. Se diferenciarán como si-
gue: VRMaterial Original y VRNuevo Material.
Sobre la base de que existen muchos costos que son 

independientes del material que se utilice en los tubos 
de las calderas en el presente trabajo se utilizará un 
nuevo criterio: El Ahorro en el Ciclo de Vida (ACV). 

Se elegirá conservadoramente un Ciclo de Vida de 
N=15 años que es la mitad del Ciclo de Vida de una 
Central Termoeléctrica cuya tubuladura es nueva. El 
cálculo del ahorro en el ciclo de vida se determina a 
través de la (6):

ACV = CCVMO - CCVNM (6)
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Donde: MO es el Material Original y NM el Nuevo 
Material. 

III. resultados y dIscusIón

En el trabajo se tomó una tasa de retorno anual de 
la inversión de k=0,2 y una tasa de inflación general 
i=0,028, donde según la ecuación d=0,167. Se consi-
deró ie = i. Para obtener la inversión inicial con cada 
material hay que conocer el precio/t de cada acero y 
las toneladas de acero que se requieren. En el Pro-
yecto de Quema de Gas se incluyen tubos de acero 
AISI 212 T12, AISI 213 T22 similares desde el punto 
de vista de la vida por creep que el acero AISI 210 
A1 según los datos de la Norma ISO/TR 7468-1981 y 
algunos tubos del acero AISI 213 T91, de comporta-
miento muy superior.

Los precios por tonelada de estos aceros son los 
que se muestran en la tabla.1.

tabla 1. PrecIo Por tonelada de 
los aceros analIzados cuc/t

Marca del acero Precio en CUC por tonelada (CUC/t)

AISI 213 T12 3 330

AISI 213 T22 4 227

AISI 213 T91 7 324

source: 

En el período desde el 1998 hasta el 2008 en la 
Unidad Japonesa designada como CMC 3 se produ-
jeron un total de 32 averías por tubos ponchados: 21 
de ellas ocurrieron en el Sobrecalentador Secundario, 
5 en las Paredes de Agua, 3 en el Recalentador, 1 en 
el Sobrecalentador Primario, 1 en el Deaireador y 1 
en el Condensador. O sea en el Sobrecalentador Se-
cundario ocurren actualmente 2 averías por año como 
promedio por lo que en el presente trabajo se evalua-
rá sólo el Sobrecalentador Secundario que es el más 
propenso a las fallas por creep, ya que es el primero 
que recibe a los gases calientes del horno y su tempe-
ratura es más alta Las toneladas de acero que se re-
quieren para el Sobrecalentador Secundario, según el 
Proyecto de Quema de Gas, se muestran en la tabla 2.
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tabla 2. toneladas de acero que se requIeren Para el sobrecalentador secundarIo, según el Proyecto de queMa de gas.

NO. Descripción del Material Dimensiones
de la Unidad

Cantidad
m

Peso por unidad 
(kg)

Peso total
(kg.)

Cantidad 
Total

Título del Proyecto: 29 Serpentines Sobrecalentador Secundario Sección Entrada Salida para Quema de Gas

1 TUBO Ø 57x8
Ac SA 213 T22 6 m 351 58 20 358 2 106 m

2 TUBO Ø 57x8
Ac SA 213 T91 6 m 192 58 11 136 1 152 m

3 TUBO Ø 57x9.5
Ac SA 213 T22 6 m 128 66.77 8 546.56 768 m

4 TUBO Ø 57x9.5
Ac A 213 T12 6 m 32 66.77 2136.64 192 m

PESO TOTAL 42 177,2 kg = 42,1772 t

Título del Proyecto: 29 Serpentines Sobrecalentador Secundario Sección Salida para Quema de Gas

1 TUBO Ø 51x8
Ac SA 213 T91 6 m 382 50.9 19 444.3 2 292 m

2 TUBO Ø 51x9.5
Ac SA 213 T22 6 m 32 58.34 1 867 192 m

Peso Total 21 311,3 kg = 21,3113 t

Peso Total General 63,49 t

source: 

La inversión inicial con los materiales originales 
del Proyecto de Quema de Gas será: 

IMO = (20,358 + 8, 54656 + 1,867) * 4 227 + 2,13664 
* 3330 + (11,136 + 19,4443) * 7324

IMO = 130 071,38 + 7 115,01 + 223 970,11 = 361 
157,37 CUC

La inversión inicial si todos los tubos son de acero 
SA 213 T91 sería:

INM = 63,49 * 7324 = 465 000,76 CUC.
En las metodologías descritas en la literatura 

para la estimación de la vida útil por creep y otros 
tipos de falla en tubos de calderas, no se toma en 
cuenta la influencia de la diferencia de la tempera-
tura Δt entre la superficie exterior e interior de la 
pared en la magnitud de las tensiones [1], [2]. Según 
[18]-[20] para el cálculo de la tensión en la pared, ya 
sea de recipientes o de tubos, tomando en cuenta la 
diferencia de temperatura Δt entre la superficie ex-
terior e interior de la pared del componente en cues-
tión, para calentamiento exterior, deben realizarse 
a través de (7), (8).

( ) ( )21
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(8)

Donde:
P es la presión interior en el tubo,
E- es el Módulo de Elasticidad del material del 

tubo, 
α es el coeficiente de dilatación térmica del mate-

rial del tubo.
μ es el Coeficiente de Poisson del material del 

tubo, 
D es el diámetro del tubo 
h el espesor de la pared del tubo.

Estas expresiones para el cálculo de la tensión en 
la pared de los tubos de las calderas fueron incorpo-
radas en la Metodología de Pronóstico de la vida por 
creep elaborada en el trabajo [1], [2], [4]. 

Se hace necesario destacar que el hecho de incor-
porar la diferencia de temperatura Δt en las expre-
siones de cálculo de las tensiones, juega un papel im-
portante en el valor de las tensiones calculadas en 
comparación con el valor cuando no se considera la 
misma. Por otra parte hay que agregar que es muy 
importante disponer de datos de las propiedades físi-
cas y mecánicas, tales como: E, α y µ en función de la 
temperatura de trabajo para el material en cuestión 
[21]-[22]. La presión de trabajo de la pared de dos 
tubos de la CTE es: p = 14.32 MPa.

La vida útil por fractura bajo creep se puede cal-
cular a través de (9), partiendo del Parámetro de 
Larson Miller según los datos dados por la Norma 
ISO / TR7468-198. Basados en esta Norma para el 
acero AISI 210 A1 de los tubos de la CTE “Carlos 
Manuel de Céspedes” se tiene que:
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656877,10log
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Donde: a, b, c, d, e son constantes del ajuste de la 
curva dadas por la Norma ISO. 

En esta expresión de cálculo t es la vida útil en ho-
ras, T es la temperatura de trabajo en grados Kelvin 
y σ es la tensión equivalente en la pared del tubo. 

Esta tensión σ se calcula por (7). Conociendo el va-
lor de la tensión σ se pude calcular el valor del Pará-
metro de Larson Miller partiendo del lado derecho (9) 
y teniendo entonces la temperatura de trabajo T del 
material, se puede despejar del lado izquierdo de la 
misma, el tiempo de rotura t en el cual dicho mate-
rial a esa tensión y a esa temperatura se deformará 
plásticamente por el fenómeno de creep alcanzando 
la deformación de rotura y ésta y será la vida útil por 
creep para esas condiciones de trabajo. Esta ecuación 
del Parámetro de Larson Miller, incluyendo las ecua-
ciones que caracterizan las propiedades físicas del 
acero con la temperatura se montaron en un software 
hecho en MatLab para calcular la vida útil por creep 
para cualquier material del cual se posean las cons-
tantes de correlación y para cualquier temperatura 
de trabajo [1-2]. Los valores de ET, αT y µT se calculan 
para cada una de las temperaturas del lazo según las 
iteraciones sucesivas. 

En los trabajos [1-4] se evaluaron sólo temperatu-
ras de trabajo próximas a los 600°K que es la tempe-
ratura nominal de la CTE ¨Carlos M. de Céspedes¨ 
para 100% de carga, sin embargo si se quema gas la 
temperatura se elevará por encima de este valor, as-
pecto este que tiene que ser considerado en el presen-
te trabajo. En el trabajo [2] se consideraron tempera-
turas superiores y se consideró además la presencia 
de una razón de adelgazamiento de la pared de los 
tubos [23] de k = 2,5 nm/h producida por el fenóme-
no de erosión corrosión. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 3 para Δt = 0, o sea que las vi-
das reflejadas en la Tabla 3 son las máximas posibles.

Como se aprecia de la tabla 3, los aceros SA 213 
T12 y SA 213 T22 son peores desde el punto de vista 

de la vida por creep que el acero SA 210 A1 y ningu-
no de estos tres aceros son buenos para temperaturas 
superiores a 600°K. Como se aprecia por otro lado el 
acero SA 213 T91 es tan bueno desde el punto de vista 
de su vida por creep que en el peor de los casos para 
estas temperaturas la misma es más de 1000 veces 
superior. Para la quema con gas se requiere de este 
acero. En el presente trabajo no se considerará que 
el número de averías en el ciclo de vida se reduzca en 
proporción inversa al incremento de la vida, sino que 
simplemente se considerará muy conservadoramente 
que las averías se reduzcan en 20 veces. En el Ciclo 
de Vida de 15 años se considerará que sólo ocurrirán 
0,1 averías/año con el nuevo material (1 avería cada 
10 años) mientras que con los materiales originales 
del Proyecto de Quema de Gas se incrementaran en 
5 veces debido al incremento de la temperatura ver 
tabla 3, o sea, 10 averías/año en una de las unidades 
japonesas El valor residual se considerara igual a un 
20% del costo inicial de los tubos.

tabla 3. VIda en horas Para dIferentes teMPeraturas con razón de adelgazaMIento k = 2,5 x 10 – 9 M/h Por erosIón corrosIón 
(Del Junco, 2013) y Δt = 0 oc para los Diferentes posibles materiales a emplear en el sobrecalentaDor secunDario

Tipo de 
Acero

Temperatura en oK

475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

AISI 
210 A1

1.385
x1012

4.445
x1010

1.427
x109

4.581
x107

1.470
x106 47200 1515 48.6 1.56 0.05

AISI 
213 T12

6.858
x1024

1.661
x1013 40.218 9.740

x10-11
2.359
x10-22

5.712 
x10- 34

1.383
x10- 45

3.350
x10- 57

8.113
x10- 69

1.965
x10- 80

AISI 
213 T22

6.972 
x1019

2.093
x1013

6.286
x106 1.887 5.667

x10- 7
1.70 2
x10-13

5.109
x10- 20

1.534
x10- 26

4.606
x10- 33

1.383
x10- 39

AISI 
213 T91

9.871
x1015

1.358
x1015

1.869
x1014

2.572
x1013

3.539
x1012

4.87
x1011

6.7
x 1010

9.2
x 109

1.27
 x 109

1.75
 x 108

source: 

El Ahorro en el Ciclo de Vida considerando que to-
dos los tubos del Sobrecalentador Secundario fueran 
sustituidos para tubos de acero SA 213 T91 será apli-
cando (10):

( ) ( ) ( )
( )

( )
N

NMMO

N

N

NMMONMMO

k1
1VRVR

d1d
1d1RRIIACV









+
−−

+
−+−+−=

( )
( ) ( )

( )

( )
15

15

15

0,1671
1000,760,2x465157,370,2x361

0,16710,167
10,1671419,13131,0419,131310

000,76465157,37361ACV









+

−−

+
−+−+

−=

xx

( ) ( )
( )

( )( )15

15

15

8569,0766,6520
1,1670,167
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ACV = - 103 843,39 + 132 849,39 x 5,3975 + 2047,79 =  
         615 258,97 CUC

(10)
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La sustitución resulta rentable con un Ahorro en 
el Ciclo de Vida mayor que la Inversión Inicial con 
el nuevo material.

Para evaluar la Efectividad Financiera del Pro-
yecto del Nuevo Material para el Proyecto de Quema 
de Gas se propones introducir el concepto del Ahorro 
por cada CUC Inversión Inicial, o sea:

Efectividad Financiera =









I

ACV

 
= 








  000,76 465
  258,97 615

 
= 1,323

O sea, que la versión escogida de materiales para 
el Proyecto de Quema de Gas Ahorra 1,323 CUC por 
cada CUC de Inversión Inicial con relación al Pro-
yecto Inicial de Quema de gas, lo que es una efecti-
vidad financiera muy importante.

La Efectividad Social de la Inversión se puede 
medir por el tiempo que se evitan de paradas sin 
generar electricidad. En la avería del 19 de Mayo 
de 2003, la Unidad CMC 3 estuvo parada 60 horas 
y esta Unidad es capaz de generar 160 MW, o sea 
que se dejan de generar en una avería: 9 600 MW-h/
unidad. En 10 averías por año que es el pronóstico 
de averías con los materiales seleccionados según el 
Proyecto Original de Quema de Gas se dejarían de 
generar 96 000 MW-h/año. Teniendo en cuenta que 
el consumo promedio de una vivienda en Cuba en 
un mes es de 150 kW-h/mes, en un año una vivienda 
consume 1 800 kW-h/año = 1,8 MW-h/año. Todo este 
razonamiento conduce a que el efecto social de la al-
ternativa seleccionada para la sustitución de los ma-
teriales de los tubos del Sobrecalentador Secunda-
rio permite satisfacer la demanda media de 53 334 
consumidores/año adicionales como promedio, lo que 
constituye una efectividad social muy importante.

IV. conclusIones

Desde el año 1980 hasta el año 2012, las averías 
ocurridas en la Central Termoeléctrica “Carlos Ma-
nuel de Céspedes” representan económicamente un 
costo total de más de cuatro millones de dólares de-
bido a que la avería de un solo tuvo en cualquiera 
de las Unidades Japonesas representa un gasto de 
13 419,13 CUC siendo el Sobrecalentador Secunda-
rio donde ocurren el mayor número de averías por 
creep, como promedio 2 averías al año.

La quema de gas implica que la temperatura de 
la caldera se eleve en el rango de 600 a 700 °K, con-
duciendo a que las averías por creep se incrementen 
sustancialmente y los costos por averías sean mu-
cho mayores; para estas temperaturas el pronóstico 
de vida por creep de los tubos de acero SA 213 T91 
realizado por la metodología establecida por la Nor-
ma ISO / TR7468-198 es del orden de 1 000 veces 
superior en comparación con la del acero SA 210 A1 
y mucho mayor aún que la pronosticada para los ace-
ros AISI 213 T12 y AISI 213 T22.

La alternativa analizada sobre el cambio del ma-
terial de todos los tubos del sobrecalentador secun-
dario por el acero AISI 213 T91 en el Proyecto de 
Quema de Gas de una de las unidades japonesas de 
la CTE ¨Carlos M. de Céspedes¨, considerando muy 
conservadoramente una reducción de las averías de 
sólo 20 veces, resulta rentable, con un Ahorro en el 
Ciclo de Vida de 615 258,97CUC y una Efectividad 
Financiera de: EF = 1,323, o sea, que la versión es-
cogida de materiales para el Proyecto de Quema de 
Gas Ahorra 1,323 CUC por cada CUC de Inversión 
Inicial con relación al Proyecto Inicial, lo que es una 
efectividad financiera importante.

El Efecto Social de la Alternativa Seleccionada 
para la sustitución de los materiales de los tubos del 
Sobrecalentador Secundario permite satisfacer la 
demanda media de 53 334 consumidores/año adicio-
nales como promedio, solo por la reducción de horas 
de parada de la Unidad sin generar electricidad.
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